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WODOWSKAZ

DO WIOSKI

WODA SUROWA

WODA PRZEFILTROWANA

zawór zwrotny firmy Jafar 6515

Zawór bezpieczeństwa ARMAK Si 6301M

przepsutnica kołnierzowa ręczna Jafar  4495 DN 100

redukcja DN100/80

redukcja DN100/80

DN40/65

DN100

STOPA ZBIORNIKA
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DN80

złączka z gwintem wewnętrznym 1/2"

zawór kulowy 1"

GRANICA WYKONANIA

GRANICA WYKONANIA

wodomierz POWOGAZ MWN-NK DN80

Na czas prac zakończyć zaślepką,

lub zainstalować tymczasową zusuwę odcinającą
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Punkt poboru

próbek wody

Istniejący fundament

Istniejący fundament
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Projektowana płyta/fundament

ZBF-1

ZBF-2

SPR

AE

ZBSP

PVC 160

WP

SP

Ø 50 st. oc.

Projekt instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w Sycewicach


