
                                                                                     Słupsk, dnia 27 czerwca 2014 r. 
 
W04050/06/2014 
 
 
                                                                            Wykonawcy 
 
Dotyczy : postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji   
                 sanitarnej w ul. Legionów Polskich i ul. Banacha w Słupsku – sprawa nr   
                27/PI/2014. 
 
„ Wodociągi Słupsk ” Sp. z o.o. przedstawia Państwu odpowiedzi na pytania złożone 
do przedmiotowego postępowania : 
 
Pytanie nr 1 : 
„ Czy Zamawiający wymaga aby rury i kształtki kamionkowe spełniały wymagania 
dotyczące nasiąkliwości zgodnie z normą PN-EN 295-1:2013 -06E zawarte w pkt. nr 
5.1.4.” 
Ad.1. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ( STWIOR ) – część ST-02.01 
– sieci kanalizacyjne w/w postępowania przetargowego określa jednoznacznie, że 
rury i kształtki kamionkowe winny spełniać wymogi normy PN-EN 295. 
 
Pytanie nr 2 : 
„ Czy Zamawiający wymaga aby rury kamionkowe zastosowane na zadaniu , 
kształtek kamionkowych kielichowych glazurowanych DN 250 mm systemu z 
uszczelką S o długości L=2,5 m, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295 W 
celu zmniejszenia ryzyka nieszczelności wynikającego z mniejszej ilości złącz niż w 
przypadku zastosowania rur o długości 2,0m” 
Ad.2 
Nie. Zgodnie z wymaganiami  SIWZ  system rurociągów musi zapewniać wymagana 
szczelność niezależnie od długości  zastosowanych rur a rury muszą spełniać 
wymagania normy PN-EN 295. 
 
Pytanie 3 : 
„ Czy Zamawiający na przedmiotowej inwestycji w celu minimalizacji liczby złącz 
wymaga zastosowania rur kamionkowych w odcinkach 2,5 m” 
Ad.3 
Nie. Warunki Zamówienia  oraz  STWIOR  określają ściśle wymagania dotyczące  
parametrów rur i kształtek kamionkowych . 


