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Wykonawcy ubiegający  
się o udzielenie zamówienia 
 
 

 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

 
 

dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej w rejonie ulic: Klonowej, Poprzecznej, 3-go Maja w Słupsku” – sprawa nr 04/PI/2018. 

 
 

 
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przekazuje treść zapytania 
dotyczącego zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:    

Pytanie nr 1: 
W związku z w/w inwestycją zwracam się z pytaniem dot. zastosowania rur żeliwnych, tj. czy zgodnie z 
zapisem w dok. tech. dopuszczane jest stosowanie rur żeliwnych z wew. wkładką cementową lub wkładką 
PUR?. 
Odp.: Zgodnie z zapisem WZ, a w szczególności ST-04 Wodociąg, do wykonania robót należy 
stosować rodzaj materiału, zgodny z Dokumentacją Projektową. W ST-04 określono wymagania dla 
wszystkich występujących materiałów stosowanych na poszczególnych Zadaniach. Jeżeli Projekt 
budowlany dopuszcza stosowanie rur żeliwnych z wew. wkładką cementową lub wkładką PUR, to 
Wykonawca może zastosować wskazany rodzaj wykładziny.  

Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o 
udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert. 
Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: bip.wodociagi.slupsk.pl w dniu 15.03.2018 r.
          
 

 


